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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Метою виконання індивідуального домашнього завдання (ІДЗ) є зміцнення 
та поглиблення знань та вмінь, що отримані студентами під час проведення лек-
ційних та лабораторних занять. 
Основним завданням є розроблення прикладного програмного забезпечення 
(ППЗ) для системи управління на базі мікропроцесорних промислових контролерів 
вільного програмування (ПЛК). 
Для розроблення ППЗ необхідно використати комплекс програмування контро-
лерів CoDeSys V2.3 [1, 2] (скорочення від Controllers Development System), який розро-
блений компанією 3S – Smart Software Solutions GmbH (Німеччина) [3]. Вказане сере-
довище повністю відповідає вимогам стандарту IEC61131-3 та використовується для 
створення ППЗ для систем управління на базі мікропроцесорних промислових конт-
ролерів вільного програмування ПЛК100/150/154 виробництва компанії «ОВЕН» (Ро-
сійська Федерація). Опис основних принципів роботи з контролерами та середови-
щем їхнього програмування наведено в роботах [4, 5, 6], а технічну підтримку та до-
даткову інформацію можна одержати за електронною адресою [7] в Internet. 
Під час виконання ІДЗ студент повинен на основі аналізу алгоритму функці-
онування об’єкта розробити алгоритм управління установкою, обґрунтувати вибір 
моделі і модифікації ПЛК та розробити ППЗ. При цьому студент повинен проде-
монструвати навички роботи в середовищі CoDeSys щодо розроблення ППЗ, тобто 
створення проекту з використанням різних технологічних мов програмування, ко-
ристуючись спеціальним програмним забезпеченням для завантаження та налаго-
дження програми користувача.  
Завдання для виконання ІДЗ студент отримує у вигляді опису алгоритму 
управління об‘єктом, який поданий у вигляді технологічної або машинно-
апаратурної схеми автоматизації, на яку нанесені датчики і виконавчі механізми з 
переліком основних режимів роботи та функціональних вимог для забезпечення 
нормальної роботи технологічного об’єкта управління. Варіанти завдань наведено 
в додатку.  
Для одного і того самого технологічного об’єкта управління можуть бути за-
пропоновані різні експлуатаційні (технологічні) режими: запуск та зупинення 
установки, умови забезпечення її нормального функціонування  і  реагування на 
виникнення різних нештатних та аварійних ситуацій. Вимоги до функціонування 
об’єкта можуть бути задані у вигляді технологічних режимних або рецептурних 
 4
карт, а також функціональних циклограм. Однією із складових завдання на розроб-
лення ІДЗ є визначення процесів та алгоритмів, що підлягають імітаційному моде-
люванню під час розроблення ППЗ.  
Індивідуальне домашнє завдання виконується за кілька етапів:  
• перший – розроблення блок-схеми алгоритму управління об’єктом; 
• другий – вибір конфігурації контролера; розроблення схеми підключення да-
тчиків, виконавчих механізмів та інших пристроїв системи управління до 
вхідних і вихідних модулів контролера; складання таблиці зовнішніх сигна-
лів;  
• третій – розроблення ППЗ для реалізації алгоритму управління для вибрано-
го типу ПЛК;  
• четвертий – налагодження ППЗ на діючому обладнанні.  
Після виконання ІДЗ необхідно за допомогою вбудованих засобів докумен-
тування в середовищі CoDeSys провести документування готового проекту з ППЗ. 
Крім того, за допомогою функції Print_Screen необхідно зробити скриншоти екра-
нів з візуалізаціями проекту в запущеному стані. Також в пояснювальній записці 
потрібно навести потрібні схеми, таблиці та пояснення. 
На етапі захисту ІДЗ, крім електронних матеріалів (проект з ППЗ), студент 
повинен подати звіт про результати виконаної роботи у друкованому вигляді. Звіт 
повинен складатись з таких обов’язкових елементів згідно з вимогами нормоконт-
ролю: 
а) титульного аркуша (оформлення відповідно до вимог стандартів); 
б) аркуша із завданням (текст завдання та функціональна схема об’єкта); 
в) обґрунтування технічних рішень для реалізації завдання (типи датчи-
ків, виконавчих механізмів, модель ПЛК); 
г) роздруківок лістингу проекту з усіма отриманими результатами у ви-
гляді скриншотів; 
д) висновків та рекомендацій щодо застосування ППЗ. 
Всього звіт повинен складати не більше 15 аркушів формату А4 з дотриман-
ням всіх правил та норм оформлення. 
Захист проекту здійснюється індивідуально, у позанавчальний час (на 15–16 
тижнях семестру, до початку залікового тижня), з підтвердженням результатів без-
посередньо на ПК та стендах. Студенти заочної форми навчання захищають проект 
напередодні проведення іспиту. 
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2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 
2.1. Розроблення алгоритму управління 
Алгоритм управління складається для кращого розуміння суті технологічно-
го процесу, систематизації та структурування процесу обробки інформації, а також 
вироблення необхідної послідовності управляючих дій для забезпечення нормаль-
ного функціонування установки. Алгоритм управління є універсальним носієм ін-
формації і не залежить від типу та моделі контролера, на якому цей алгоритм буде 
реалізований. Тому при описі алгоритму і окремих його складових необхідно ко-
ристуватись загальними назвами інформаційних сигналів і управляючих дій. На-
приклад, «Якщо рівень в апараті досяг максимального значення», «Відкрити кла-
пан подачі пари» тощо. 
Приклад виконання окремих етапів ІДЗ розглянемо для об‘єкта, спрощена 















Алгоритм функціонування установки 
Перед запуском робочого циклу установки перемикачем вибирають «Вид 
продукту». Далі натискається кнопка «Пуск». Якщо ємність установки порожня, 
починається робочий цикл, якщо ні – закриваються всі клапани, крім клапана V-5, і 
апарат спорожнюється від залишків продукту. Коли ємність стане порожньою кла-
пан V-5 закривається і відкривається клапан V-1. Сировина заповнює ємність до рі-
вня LEа. Після цього клапан V-1 закривається і вмикається мішалка М. Далі процес 
Рисунок 1 – Схема автоматизації об’єкта управління 
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залежить від вибору типу продукту. Якщо вибраний тип продукції № 1, відкрива-
ється клапан V-2  і  компонент  № 1 заповнює апарат до Lзад, який дорівнює 80% за 
показами рівнеміра LT. Клапан V-2 закривається, повністю відкривається аналого-
вий клапан V-4 і пара починає надходити в апарат. Коли температура в апараті до-
сягне заданого значення tзад = 70 °C (діапазон вимірювання температури 0–120 °C), 
вмикається регулятор температури, який підтримує задане значення протягом 15 
хвилин. Після чого регулятор відключається, клапан V-4 повністю закривається, 
відкривається клапан V-5 й апарат спорожнюється. Далі установка може бути ви-
користана для наступного робочого циклу. Робочий цикл для продукції № 2 відріз-
няється тим, що за допомогою клапану V-3 в апарат подається компонент № 2, з 
такими параметрами регулювання: Lзад = 90 %,     tзад = 75 °C, час підтримання за-
даної температури продукту – 10 хвилин. 
Для зображення алгоритму управління у вигляді блок-схеми використовують-
ся загальноприйняті умовні позначення, які застосовуються для опису алгоритмів 
програмування. Основні позначення згідно з ГОСТ 19.701-90 наведено в табл. 1.  
Приклад блок-схеми алгоритму управління для наведеного об’єкта показано 
на рис. 2. 
2.2. Вибір конфігурації контролера 
2.2.1. Схема автоматизації 
Для вибору моделі контролера і його конфігурації необхідно визначитись з 
переліком технічних засобів автоматизації, які будуть використовуватись для реа-
лізації алгоритму управління. При цьому дуже важливо знати параметри сигналів 
від датчиків і на виконавчі механізми. На рис. 3 наведена спрощена функціональна 
схема автоматизації, на якій показані датчики і виконавчі механізми, а також типи 
сигналів для їх підключення до ПЛК. 
Вибір технічних засобів для автоматизації технологічного процесу 
1. Для безперервного вимірювання рівня (LT) – ультразвуковий рівнемір з 
вихідним сигналом 0–20 мА. При підключенні до ПЛК – вхідний аналоговий сиг-
нал (01).  
2. Для сигналізації досягнення рівня «а» (LЕ) – ємнісний сигналізатор рі-
вня. Вхідний дискретний сигнал (01).  
3. Для вимірювання температури (ТЕ) – термометр опору з вбудованим 
нормуючим перетворювачем і вихідним сигналом 0–20 мА. Вхідний аналоговий 
сигнал (02).  
4. Кнопка «Пуск» (SB) – вхідний дискретний сигнал (02).  
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5. Перемикач (виду продукції) (SА) – два вхідних дискретних сигнали: 03 
– при виборі виду продукції № 1, 04 – при виборі виду продукції № 2. 
6. Клапани V-1, V-2, V-3, V-5 – дискретні електричні клапани. Чотири 
дискретних вихідних сигнали – 02, 04, 05, 03.  
7. Управління мішалкою за допомогою електромагнітного пускача. Дис-
кретний вихідний сигнал – 01.  
8. Клапан V-4 – пневматичний клапан з аналоговим електропневматичним 
перетворювачем. Управляючий сигнал 0–20 мА. Аналоговий вихідний сигнал – 01. 
Таблиця 1 – Позначення елементів алгоритму 
Умовне 
позначення 

















даних будь-якого типу. 
Виконання однієї або 
групи операцій 
 Символ відображає 
наперед визначений 
процес, що склада-
ється з однієї або гру-
пи операцій  
 Символ відображає 
рішення або функцію 
перемикального типу. 
Визначає, по якому з 
кількох альтернатив-
них виходів піде вико-
нання алгоритму далі 
 З’єднувач. 
Відображає вихід в 
одну частину схеми 




 Ручне введення. 
Відображає дані, що 





 Підготовка даних. 
Символ відображає 
модифікацію команди 
з метою впливу на 
наступну функцію 
(модифікація індексу) 
Примітка. Усі потрібні символи є в наявності в текстовому редакторі Mi-



































































































Таким чином для управління об’єктом потрібний ПЛК, який забезпечує під-
ключення: 4 дискретних вхідних сигналів, 5 дискретних вихідних сигналів, 2 вхід-
них аналогових сигнали 0–20 мА та одного аналогового вихідного сигналу 0–10 В. 
2.2.2. Конфігурування ресурсів ПЛК 
Для вибору конкретного ПЛК необхідно виходити з кількості доступних вхо-
дів/виходів та типів сигналів: аналогових або дискретних. Інформація про технічні 
характеристики деяких моделей ПЛК ОВЕН наведена в табл. 2. Більше відомостей 
про склад, технічні характеристики та принципи використання ПЛК ОВЕН 100-ої 
серії можна отримати з електронного джерела [7].  
Схеми підключення датчиків та виконавчих механізмів до ПЛК серій 
100/150/154 наведені на рис. 4 а, б, в, г, д.  
 
Рисунок 3 – Спрощена схема автоматизації:  
ВД – входи дискретні; ДВ – дискретні виходи; ВА – входи аналогові; 
АВ – аналогові виходи; ВІ – входи імпульсні; ІВ – імпульсні виходи 
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8 «сухий контакт» немає  
6 реле 








6 «сухий контакт» 4  4 реле  
2 ЦАП (4…20 
мА) 
2 ЦАП (0…10 В) 









4 «сухий контакт» 4 4 реле  
4 ЦАП (4…20 мА) 
4 ЦАП (0…10 В) 
4 унів. ЦАП 
(4…20 мА  або 
0…10 В) 
На схемах під‘єднання дискретних виконавчих механізмів зроблено спро-
щення, яке полягає у тому, що виконавчі механізми підключені безпосередньо до 
дискретних виходів. При цьому треба пам‘ятати, що дискретні вихідні модулі ма-
ють транзисторні ключі, які можуть комутувати ланцюги постійної напруги до 24 
В з струмом комутації тільки до 150 мА або релейні виходи можуть комутувати 
ланцюги напруги до 220 В з струмом комутації до  4 А. Тому, якщо струм спрацьо-
вування виконавчого механізму є більшим, необхідно використовувати реле (на-
приклад пускач типу ПБР-2М), через контакти якого будуть підключатись вико-
навчі механізми. 
В якості управляючого приладу оберемо модель ПЛК150-220.А.L з універса-
льними аналоговими виходами. Відповідно до схем підключення визначимо адре-
си зовнішніх вхідних та вихідних сигналів, які наведені у табл. 3. 
Зробимо деякі зауваження. Хоча ПЛК ОВЕН150 має на борту лише чотири 
дискретних виходи, а потрібно п’ять, можна скористатись тим, що перший або 
другий дискретні виходи мають реле з перекидним контактом (див. рис. 4, б). Це 
означає, що весь час буде активний той або інший контакт, тобто ввімкнений або 
клапан № 2, або клапан № 3. Тому для забезпечення одночасного вимкнення обох 
клапанів необхідно використати клапани двох типів – нормально закритого та но-
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рмально відкритого, причому перший повинен бути підключеним до контакту н.в., 
а другий – до контакту н.з. Наприклад, до контактів 15 та 17 каналу DO1. Для 
управління електроклапанами необхідна локальна змінна, яка буде застосована од-
































Рисунок 4 – Схеми підключення до входів та виходів ПЛК: 
а – до ПЛК100, б – до ПЛК150, в – до ПЛК154, 
г – дискретні датчики, д – аналогові датчики 
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Кнопка «ПУСК» SB ВД02 DI1 %IX0.0/PUSK 
Сигналізатор рівня LE ВД01 DI2 %IX0.1/LEVEL_d 
Перемикач вибору продукції: 
продукт № 1 










Датчик рівня LT ВА01 AI1 %ID3.0/LEVEL 
Датчик температури TE ВА02 AI2 %ID4.0/TEMPER 
Вихідні сигнали 
Магнітний пускач двигуна мішалки M1 ДВ01 DO4 %IQ1.3/MOTOR 
Клапан подачі сировини  V1 ДВ02 DO3 %IQ1.2/VALVE_1 
Клапан зливу V2 ДВ03 DO2 %IQ1.1/VALVE_5 
Клапан подачі компонента № 1 V3 ДВ04 DO1/н.з.(17) %IQ1.0 / 
VALVE_2_3 Клапан подачі компонента № 2 V4 ДВ05 DO1/н.о.(15) 
Клапан подачі пари V5 АВ01 AO1 %IQ1.3 / PAR 
2.3. Розроблення ППЗ для реалізації алгоритму управління 
2.3.1. Розроблення програми користувача 
Після запуску середовища CoDeSys для розробки ППЗ необхідно підключити 
потрібний таргет-файл, виходячи з вибраної моделі ПЛК. В меню вибору мови 
програмування POU PLC_PRG потрібно вибрати мову SFC. Ця мова найбільш 
прийнятна для створення програми послідовного управління установкою з дискре-
тно-безперервним технологічним циклом. Далі необхідно провести конфігуруван-
ня ресурсів ПЛК. 
Конфігурування ПЛК 
В основних параметрах налаштуйте мінімальне значення часу циклу роботи 
ПЛК на рівні 10 мс. Далі налаштуйте входи та виходи ПЛК відповідно до парамет-
рів табл. 3. В результаті отримаємо конфігурацію ПЛК, яка зображена на рис. 5 у 
вигляді фрагмента скріншоту. 
Розроблення програми управління (POU PLC_PRG) 
Програма складається з послідовності «кроків» з «діями» та «переходів» з 
«умовами», які виконуються відповідно до алгоритму, який наведений на рис. 2.  
Нижче наведено приклад можливої програми користувача на мові SFC для 
реалізації алгоритму управління. Зміст кроків та переходів показаний далі. В осно-





















Отже, програма користувача буде виглядати так: 
а) поле оголошення локальних змінних POU PLC_PRG: 
 
 
Рисунок 5 – Фрагмент конфігурації ПЛК 
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2.3.2. Розроблення візуалізації проекту  
Візуалізацію проекту потрібно розробити самостійно, виходячи із суті за-
вдання. У візуалізації можливе відображення процесу переносу матеріальних по-
токів та значень поточних технологічних параметрів у вигляді цифрового табло 
або аналогового приладу. Також потрібно відображати стан перемикачів (кнопок) 
та виконавчих механізмів. Потрібно передбачити можливість зміни параметрів на-
лаштування ПІД-регулятора та зміни уставок. Приклад скриншота з візуалізацією 



















Для конфігурування графічних елементів, які входять до візуалізації, 
використовуйте довідку до середовища CoDeSys, розділ Визуализация або 
інші джерела [2, 4]. 
 
 






Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 і рідина заповнює апарат на 40 %. Після цього 
V-1 закривається і відкривається клапан V-2 на 90 % 
на трубопроводі подачі пари. Після досягнення зада-
ної температури 70 °С клапан V-2 закривається повні-
стю і рідина витримується в апараті 900 с. Коли тер-
мін часу вичерпався відкривається клапан V-3 і рідина 




Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 і апарат заповнюється продуктом до рівня 
«b». Далі клапан V-1 закривається. Після витримки 
часу 140 с відкривається клапан V-2 на 10 %. Якщо 
через 80 с концентрація (рН) в апараті не досягне за-
даного значення, то клапан V-2 відкрити на 25 %. Ко-
ли концентрація досягнута або досягнуто рівень «а» – 
повністю закрити клапан V-2 і відкрити клапан V-3 
(для зливу суміші з апарата). Після досягнення рівня 
«b» – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 3 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1, апарат заповню-
ється водою до рівня 50 %. Далі клапан V-1 закрива-
ється і на 60 % відкривається клапан V-2. Продукт з 2-
го трубопроводу заповнює апарат до рівня 90 %. Далі 
клапан V-2 закривається і на 540 с вмикається мішал-
ка. Після вичерпання часу – відкривається клапан V-3 




Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і рідина заповнює 
апарат до рівня «b». Далі клапан V-1 закривається, 
вмикається мішалка і на 40 % відкривається клапан V-
2. Якщо через 175 с концентрація (pH) в апараті не 
досягне потрібного значення, то додатково відкрива-
ється клапан V-3 на 15 %. Якщо концентрація досяг-
нута або досягнуто рівень «а» – закрити клапани V-2 
та V-3, відкрити клапан V-4 (злив суміші за апарата). 





Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 60 %. Далі клапан V-1 закривається, на 30 % 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до досягнення потрібної концентрації. Якщо кон-
центрація не досягнута, а рівень більше 80 % клапан 
V-2 закривається, клапан V-3 відкривається (рідина 
виливається з апарата). Після досягнення нульового 
рівня – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 6 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 на 90 % і вода запо-
внює апарат на 30 %. Далі клапан V-1 закривається, 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до рівня 50 %. Клапан V-2 закривається і на 200 с 
вмикається мішалка. Коли термін часу вичерпався 
повністю відкривається клапан V-1 і рідина заповнює 
апарат на 80 %. Закривається клапан V-1 і знову вми-
кається мішалка на 10 хв. Далі після закінчення часу 
відкривається клапан V-3 і рідина виливається з апа-




Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 50 %. Далі клапан V-1 закривається, відкри-
вається клапан V-2 і вмикається мішалка, гарячий 
продукт надходить в апарат до досягнення темпера-
тури заданої величини. Якщо температура досягнута 
– вимикається мішалка та клапан V-2, відкривається 
клапан V-3 і рідина виливається з апарата. Після дося-
гнення нульового рівня – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 8 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 40 %. Далі клапан V-1 закривається до 15 %, 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до досягнення рівня 80 %. Клапани V-1 та V-2 за-
криваються і на 220 с вмикається мішалка. Коли час 
вичерпався відкривається клапан V-3 і рідина вилива-
ється з апарата. Після досягнення нульового рівня 





Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск» відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат до рівня «b». Далі клапан V-1 закривається і на 
150 с на 15 % відкривається клапан V-2. Після цього 
клапан V-2 залишають відкритим на 10 % і відкрива-
ють клапан V-3 на 75 %. Коли концентрація (рН) в 
апараті досягне потрібного значення або рівень дося-
гне значення «а», клапани V-2 і V-3 повністю закри-
ваються, клапан V-4 відкривається і рідина виливаєть-
ся з апарата до рівня «b». Далі клапан V-4 закриваєть-
ся, а цикл повторюється 
ВАРІАНТ 10 
 
Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 на 60 % і вода заповнює апарат до рівня «а». 
Далі клапан V-1 закривається і на 130 с відкривається 
клапан V-2 та вмикається мішалка. Після цього кла-
пан V-1 знову відкривається. Коли рівень в апараті 
досягне «с» або значення рН досягне критичного зна-
чення, клапан V-1 закривається. Клапан V-3 відкрива-
ється і суміш зливається з апарата до рівня «а». Далі 
клапан V-3 закривається, а цикл повторюється 
ВАРІАНТ 11 
 
Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 і рідина заповнює апарат на 40 %. Після цього 
клапан V-1 закривається і відкривається клапан V-2 на 
трубопроводі подачі пари. Після досягнення заданої 
температури 70 °С (діапазон датчика 0…250 °С) кла-
пан V-2 повністю закривається і рідина витримується 
480 с. Коли термін часу вичерпався, клапан V-3 відк-
ривається і рідина зливається з апарата. Коли апарат 
порожній – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 12 
 
Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 і апарат наповнюється сировиною до рівня 
«b». Після цього клапан V-1 закривається. Після ви-
тримки часу 150 с відкривається клапан V-2 на 10 %. 
Якщо через 90 с концентрація (рН) в апараті не дося-
гне заданого значення, то клапан V-2 відкрити на 20 
%. Якщо досягнуто рівень «а» або потрібна концент-
рація, повністю закрити клапан V-2 і відкрити клапан 
V-3 для зливу суміші з апарата. Після досягнення рів-






Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1, вода наповнює 
апарат на 50 %. Далі клапан V-1 закривається і на 60 
% відкривається клапан V-2. Продукт надходить в 
апарат до досягнення рівня 70 %. Потім клапан V-2 
закривається і на 630 с вмикається мішалка. Коли 
термін часу вичерпано – відкривається клапан V-3 і 
суміш зливається з апарата. Коли апарат порожній 




Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і рідина заповнює 
апарат. Після досягнення рівня «b» закривається 
клапан V-1 і відкривається на 80 % клапан V-4 для 
подачі пари. Після досягнення тиску 0,12 МПа (діа-
пазон датчика 0…0,45 МПа) закрити клапан V-4 і 
включити таймер на витримку часу 570 с. Після за-
кінчення часу відкривається клапан V-5 і рідина ви-
даляється з апарата. Після цього клапан V-5 закрива-
ється. Далі цикл повторюється 
ВАРІАНТ 15 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат до рівня «b». Далі клапан V-1 закривається, 
вмикається мішалка і на 40 % відкривається клапан 
V-2. Якщо через 150 с концентрація (рН) в апараті не 
досягне потрібного значення, то клапан V-3 відкри-
вається на 12 %. Якщо концентрація досягнута або 
досягнуто рівень «а» – повністю закрити клапани V-
2 і V-3, відкрити клапан V-4 для зливу суміші з апа-
рата. Після досягнення рівня «b» цикл повторюється 
ВАРІАНТ 16 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 40 %. Далі клапан V-1 закривається, відк-
ривається клапан V-2 і продукт надходить в апарат 
до досягнення рівня 80 %. Клапан V-2 закривається і 
на 430 с вмикається мішалка. Коли час вичерпався 
відкривається клапан V-3 і рідина виливається з апа-
рата. Після досягнення нульового рівня клапан V-3 





Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 45 %. Далі клапан V-1 закривається, на 30 % 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до досягнення потрібної концентрації. Якщо кон-
центрація не досягнута, а рівень більше 75 % клапан 
V-2 закривається, клапан V-3 відкривається і рідина 
виливається з апарата. Після досягнення нульового 
рівня – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 18 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 на 90 % і вода запо-
внює апарат на 30 %. Далі клапан V-1 закривається, 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до досягнення рівня 60 %. Клапан V-2 закриваєть-
ся і на 510 с вмикається мішалка. Коли час вичерпав-
ся повністю, відкривається клапан V-1 і вода напов-
нює апарат на 80 %. Вмикається мішалка на 320 с Ко-
ли час вичерпався клапан V-3 відкривається для зливу 
рідини з апарата. Після опорожнення апарата клапан 
V-3 закривається. Далі цикл повторюється 
ВАРІАНТ 19 
 
Якщо натискається кнопка «Пуск», відкривається 
клапан V-1 і вода заповнює апарат на 40 %. Далі кла-
пан V-1 закривається, відкривається клапан V-2 і вми-
кається таймер. Якщо через 270 с значення рН не до-
сягне заданого (65 % від діапазону) додатково відк-
рити клапан V-3 на 15 %. Після досягнення потрібної 
рН клапани V-2 та V-3 закрити і відкрити клапан V-4. 




Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 40 %. Далі клапан V-1 роблять відкритим на 
10% і відкривається клапан V-2. Продукт надходить в 
апарат до досягнення рівня 90 %. Клапани V-1 та V-2 
закриваються і на 300 с вмикається мішалка. Коли час 
вичерпався повністю, відкривається клапан V-3 для 
зливу рідини з апарата. Після опорожнення апарата 





Після натискання кнопки «Пуск» відкривається клапан 
V-1 і рідина заповнює апарат на 60 %. Після цього кла-
пан V-1 закривається і відкривається на 90 % клапан V-2 
на трубопроводі подачі пари. Після досягнення заданої 
температури 85 °С (діапазон датчика 0…250 °С) Клапан 
V-2 повністю закривається і рідина витримується 300 с. 
Коли термін часу вичерпався, клапан V-3 відкривається і 




Після натискання кнопки «Пуск» відкривається клапан 
V-1 і рідина заповнює апарат на 40 %. Після цього кла-
пан V-1 закривається і відкривається клапан V-2 на тру-
бопроводі подачі пари. Після досягнення заданої темпе-
ратури 70 °С клапан V-2 закривається і рідина витриму-
ється в апараті 300 с. Коли термін часу вичерпався, відк-
ривається клапан V-3 і рідина зливається з апарата. Коли 
апарат порожній – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 23 
 
Після натискання кнопки «Пуск» відкривається клапан 
V-1 і апарат заповнюється продуктом до рівня «b». Далі 
клапан V-1 закривається. Після витримки часу 200 с від-
кривається клапан V-2 на 15 %. Якщо через 90 с концен-
трація (рН) в апараті не досягне заданого значення, то 
клапан V-2 відкрити на 20 %. Коли концентрація досяг-
нута або досягнуто рівень «а» – повністю закрити клапан 
V-2 і відкрити клапан V-3 для зливу суміші з апарата. Пі-
сля досягнення рівня «b» – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 24 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка «Пуск», 
відкривається клапан V-1, апарат заповнюється водою до 
рівня 50 %. Далі клапан V-1 закривається і на 60 % відк-
ривається клапан V-2. Продукт з 2-го трубопроводу за-
повнює апарат до рівня 90 %. Далі клапан V-2 закрива-
ється і на 450 с вмикається мішалка. Після вичерпання 
часу – відкривається клапан V-3 і суміш зливається з 





Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і рідина заповнює 
апарат до рівня «b». Далі клапан V-1 закривається, 
вмикається мішалка і на 40 % відкривається клапан V-
2. Якщо через 150 с концентрація в апараті не досягне 
потрібного значення, то додатково відкривається кла-
пан V-3 на 12 %. Якщо досягнута потрібна концент-
рація або рівень «а» – закрити клапани V-2 та V-3, від-
крити клапан V-4 для зливу суміші за апарата. Після 
досягнення рівня «b» – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 26 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 60 %. Далі клапан V-1 закривається, на 30 % 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до досягнення потрібної концентрації. Якщо кон-
центрація не досягнута, а рівень більше 80 % клапан 
V-2 закривається, клапан V-3 відкривається і рідина 
виливається з апарата. Після досягнення нульового 
рівня – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 27 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 на 90 % і вода за-
повнює апарат на 30 %. Далі клапан V-1 закривається, 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до рівня 50 %. Клапан V-2 закривається і на 200 с 
вмикається мішалка. Коли термін часу вичерпався, 
повністю відкривається клапан V-1 і рідина заповнює 
апарат на 80 %. Закривається клапан V-1 і знову вми-
кається мішалка на 5 хв. Далі після закінчення часу 
відкривається клапан V-3 і рідина виливається з апа-




Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 50 %. Далі клапан V-1 закривається, відкри-
вається клапан V-2 і вмикається мішалка, гарячий 
продукт надходить в апарат до досягнення темпера-
тури заданої величини. Якщо температура досягнута 
– вимикається мішалка та клапан V-2, відкривається 
клапан V-3 і рідина виливається з апарата. Після до-





Якщо апарат порожній та натискається кнопка «Пуск», 
відкривається клапан V-1 і вода заповнює апарат на 30 
%. Далі клапан V-1 закривається до 10 %, відкривається 
клапан V-2 і продукт надходить в апарат до досягнення 
рівня 90 %. Клапани V-1 та V-2 закриваються і на 200 с 
вмикається мішалка. Коли час вичерпався, відкриваєть-
ся клапан V-3 і рідина виливається з апарата. Після до-
сягнення нульового рівня клапан V-3 закривається. Да-
лі цикл повторюється 
ВАРІАНТ 30 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат до рівня «b». Далі клапан V-1 закривається і на 
140 с відкривається на 15 % клапан V-2. Після цього 
клапан V-2 залишають відкритим на 10 % і відкрива-
ють клапан V-3 на 75 %. Якщо концентрація (рН) в 
апараті досягне потрібного значення або рівень дося-
гне «а», клапани V-2 і V-3 повністю закриваються, 
клапан V-4 відкривається і рідина виливається з апа-




Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 на 60 % і вода заповнює апарат до рівня «а». 
Далі клапан V-1 закривається і на 150 с відкривається 
клапан V-2 та вмикається мішалка. Після цього кла-
пан V-1 знову відкривається. Коли рівень в апараті 
досягне «с» або показник рН досягне потрібного зна-
чення, клапан V-1 закривається. Клапан V-3 відкрива-
ється і суміш зливається з апарата до рівня «а». Далі 
клапан V-3 закривається, а цикл повторюється 
ВАРІАНТ 32 
Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 і рідина заповнює апарат на 40 %. Після цього 
клапан V-1 закривається і відкривається клапан V-2 на 
трубопроводі подачі пари. Після досягнення заданої 
температури 95 °С (діапазон датчика 0…350 °С) кла-
пан V-2 повністю закривається і рідина витримується 
450 с. Коли термін часу вичерпався клапан V-3 відк-
ривається і рідина зливається з апарата. Коли апарат 





Після натискання кнопки «Пуск» відкривається кла-
пан V-1 і апарат наповнюється продуктом до рівня b. 
Після цього клапан V-1 закривається. Після витрим-
ки часу 150 с відкривається клапан V-2 на 15 %. Як-
що через 80 с концентрація (рН) в апараті не досягне 
заданого значення, то клапан V-2 відкрити на 20 %. 
Якщо концентрація або рівень «а» досягнуто – пов-
ністю закрити клапан V-2 і відкрити клапан V-3 для 
зливу суміші з апарата. Після досягнення рівня «b» 




Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1, вода наповнює 
апарат на 50 %. Далі клапан V-1 закривається і на    
60 % відкривається клапан V-2. Продукт надходить в 
апарат до рівня 90 %. Потім клапан V-2 закривається 
і на 10 хв вмикається мішалка. Коли термін часу ви-
черпано – відкривається клапан V-3 і суміш злива-
ється з апарата. Коли апарат порожній клапан V-3 
повністю закривається. Далі цикл повторюється 
ВАРІАНТ 35 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-2 і рідина заповнює 
апарат. Після досягнення рівня «b» закривається 
клапан V-2 і відкривається на 80 % клапан V-4 для 
подачі пари. Після досягнення тиску 0,3 МПа (діапа-
зон датчика 0…0,65 МПа) закрити клапан V-4 і 
включити таймер на витримку часу 560 с. Після за-
кінчення часу витримки відкривається клапан V-5 і 
рідина під тиском видаляється з апарата. Після цього 
клапан V-5 закривається. Далі цикл повторюється 
ВАРІАНТ 36 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат до рівня «b». Далі клапан V-1 закривається, 
вмикається мішалка і на 40 % відкривається клапан 
V-2. Якщо через 165 с концентрація (рН) в апараті не 
досягне потрібного значення, то клапан V-3 відкрива-
ється на 10 %. Якщо концентрація або рівень «а» до-
сягнути – повністю закрити клапани V-2 і V-3, відкри-
ти клапан V-4 для зливу суміші з апарата. Після дося-





Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 40 %. Далі клапан V-1 закривається, відкри-
вається клапан V-2 і продукт надходить в апарат до 
досягнення рівня 65 %. Клапан V-2 закривається і на 
480 с вмикається мішалка. Коли час вичерпався, відк-
ривається клапан V-3 і рідина виливається з апарата. 
Після досягнення нульового рівня клапан V-3 закри-
вається. Далі цикл повторюється 
ВАРІАНТ 38 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 і вода заповнює 
апарат на 45 %. Далі клапан V-1 закривається, на 30 % 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до досягнення потрібної концентрації. Якщо кон-
центрація не досягнута, а рівень більше 70 % клапан 
V-2 закривається, клапан V-3 відкривається і рідина 
виливається з апарата. Після досягнення нульового 
рівня – цикл повторюється 
ВАРІАНТ 39 
 
Якщо апарат порожній та натискається кнопка 
«Пуск», відкривається клапан V-1 на 90 % і вода запо-
внює апарат на 30 %. Далі клапан V-1 закривається, 
відкривається клапан V-2 і продукт надходить в апа-
рат до досягнення рівня 60 %. Клапан V-2 закриваєть-
ся і на 340 с вмикається мішалка. Коли час вичерпав-
ся, повністю відкривається клапан V-1 і рідина напов-
нює апарат на 70 %. Вмикається мішалка на 280 с. 
Коли час вичерпався, клапан V-3 відкривається для 
зливу рідини з апарата. Після опорожнення апарата 
клапан V-3 закривається. Далі цикл повторюється 
ВАРІАНТ 40 
 
Якщо натискається кнопка «Пуск», відкривається 
клапан V-1 і вода заповнює апарат на 40 %. Далі кла-
пан V-1 закривається, відкривається клапан V-2 і вми-
кається таймер. Якщо через 320 с значення рН не до-
сягне заданого (55 % від діапазону), додатково відк-
рити клапан V-3 на 15 %. Після досягнення потрібної 
рН клапани V-2 та V-3 закрити та відкрити клапан V-4. 
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